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Информация по
технике
безопасности
В данном руководстве описываются процедуры
установки и обслуживания, осуществляемые специа-
листами.

Данное руководство должно остаться у клиента.

Данное устройство может использовать-
ся детьми старше 8 лет и лицами с
ограниченными физическими, сенсорны-
ми и умственными способностями, либо
с недостаточным опытом и знаниями,
только если они находятся под надзором
или получили инструкции по безопасно-
му использованию устройства и понима-
ют, какие опасности оно может представ-
лять. Данное изделие предназначено
для использования специалистами или
обученными пользователями в магази-
нах, отелях, легкой промышленности,
сельском хозяйстве и тому подобных
условиях.
Дети должны быть проинструктирова-
ны/находиться под надзором, чтобы они
не играли с устройством.
Не разрешайте детям чистить или обслу-
живать устройство без надзора.
Это оригинальное руководство. Его пе-
ревод без одобрения компании NIBE не
допускается.
Права на изменения защищены.
©NIBE 2018.

Меры предосторожности

Осторожно
Установка системы должна производиться в соответствии с дан-
ным руководством по установке.
Неправильная установка может стать причиной взрывов, получения
травм, утечек воды, утечек хладагента, поражения электрическим
током и пожара.

Соблюдайте указанные значения габаритов до выполнения работ
на системе охлаждения, особенно при обслуживании в небольших
помещениях, с тем чтобы не допустить превышения концентрации
хладагента.
Для понимания значений размеров проконсультируйтесь со спе-
циалистом. Если концентрация хладагента превышает предельное
значение, в случае утечки может образоваться нехватка кислорода,
которая может стать причиной серьезных травм.

Используйте оригинальные аксессуары и указанные компоненты
для проведения установки.
Если используются детали, отличные от указанных, в результате
неправильной работы системы возможны утечки воды, поражение
электрическим током, получение травм и пожар.

Обеспечьте надлежащую вентиляцию рабочей зоны — во время
работ по обслуживанию системы возможна утечка хладагента.
При контакте хладагента с открытым огнем выделяется ядовитый
газ.

Устанавливайте устройство на прочные опоры.
Установка в неподходящих расположениях может привести к па-
дению устройства и стать причиной повреждения оборудования
и травм. Установка без использования надежных опор может вы-
звать вибрацию и шум.

Убедитесь в устойчивом положении устройства после установки,
оно должно выдерживать землетрясение и сильный ветер.
Установка в неподходящих расположениях может привести к па-
дению устройства и стать причиной повреждения оборудования
и травм.

Электрическая установка должна проводиться квалифицированным
электриком, и система должна быть подключена как отдельная
цепь.
Электропитание недостаточной мощности или неправильно рабо-
тающая система электропитания может стать причиной поражения
электрическим током и пожара.

Для электрических соединений используйте кабели с указанными
характеристиками, прочно закрепляйте кабели в клеммных колод-
ках и обеспечивайте отсутствие натяжения проводки, чтобы не
создать чрезмерную нагрузку на клеммные колодки.
Ослабленные соединения или крепления кабелей могут привести
к нештатной выработке тепла или пожару.

После установки или обслуживания системы проверьте, что в ней
нет утечек хладагента в газообразной форме.
Если в здании происходит утечка газообразного хладагента, при
его дальнейшем контакте с нагревателями типа aerotemp, плитой
или иной горячей поверхностью выделяется ядовитый газ.

До открытия/размыкания контура хладагента выключайте компрес-
сор.
Если контур хладагента открыт/разомкнут при работающем ком-
прессоре, в технологический контур может попасть воздух. Это
вызывает чрезмерно высокое давление в технологическом конту-
ре, что может стать причиной взрывов и получения травм.

При проведении сервисного обслуживания или проверки отклю-
чайте электропитание.
Если электропитание не выключено, имеется риск поражения
электрическим током и травм из-за вращения вентилятора.

Запрещается использовать устройство со снятыми панелями и
средствами защиты.
Прикосновение к вращающемуся оборудованию, горячим поверх-
ностям и деталям под высоким напряжением может стать причи-
ной травм из-за затягивания в оборудование, ожогов или пораже-
ния электрическим током.

До начала работы с электрическими компонентами отключите
электропитание.
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Несоблюдение требования об отключении электропитания может
стать причиной поражения электрическим током, повреждения и
неправильной работы оборудования.

Уход
Соблюдайте осторожность при установке электрических компо-
нентов.
Не подключайте провод заземления к газопроводу, водопроводу,
молниеотводу или проводу заземления телефонной линии. Непра-
вильное заземление может вызвать неправильную работу обору-
дования и привести к поражению электрическим током при корот-
ком замыкании.

Используйте главный выключатель с достаточной отключающей
способностью.
При недостаточной отключающей способности выключателя воз-
можна неправильная работа и пожар.

Всегда используйте предохранитель с соответствующими харак-
теристиками в расположениях, где требуется защита с помощью
предохранителя.
Подключение устройства с помощью медных проводов или иных
металлических проводов может привести к поломке устройства
ми пожару.

Прокладку кабелей следует выполнять так, чтобы исключить их
повреждение об острые металлические края или передавливание
панелями.
Неправильная установка может стать причиной поражения элек-
трическим током, нагревания и пожара.

Запрещается устанавливать модуль вблизи расположений, где
возможна утечка возгораемых газов.
При скоплении газа вокруг устройства возможен пожар.

Запрещается устанавливать устройство в местах скопления кор-
розийных газов (например, паров азотистых соединений), воспла-
меняемых газов или паров (например, растворителя или бензина)
или других летучих воспламеняемых веществ.
Коррозийные газы могут вызвать коррозию теплообменника, по-
ломку пластмассовых деталей и т.д., воспламеняемые газы или
пары могут вызвать пожар.

Запрещается использовать модуль в помещениях, где возможно
разбрызгивание воды, например, в прачечной.
Внутренний модуль не является водозащищенным, что может
привести к поражению электрическим током и пожару.

Не используйте модуль для таких специальных целей, как хранение
пищи, охлаждение высокоточных инструментов, заморозка живот-
ных, растений или произведений искусства.
Это может повредить хранимые предметы.

Не устанавливайте и не используйте системы вблизи оборудова-
ния, создающего электромагнитные поля или высокочастотные
помехи.
Такое оборудование так инверторы, резервные энергоблоки, вы-
сокочастотные медицинские устройства и телекоммуникационное
оборудование могут оказывать влияние на модуль и вызывать его
сбои и поломки. Модуль также может влиять на работу медицин-
ского оборудования и телекоммуникационного оборудования,
вызывая их сбои или отказы.

Запрещается устанавливать наружный модуль в указанных ниже
расположениях.
- Места, где возможна утечка воспламеняемого газа.
- Места, где в воздух могут попасть углеродное волокно, метал-
лический порошок или другие порошки.
- Места, где на работу модуля могут повлиять другие вещества,
например, газы сернистых соединений, хлор, кислотные или ще-
лочные соединения.
- Места, где устройство подвержено прямому воздействию мас-
ляного тумана или пара.
- Транспортные средства и корабли.
- Места, где используются машины, создающие высокочастотные
помехи.
- Места, где часто используются косметические и иные спреи.
- Места, подверженные прямому воздействию повышенной соле-
ности воздуха. В данном случае наружный модуль должен быть
защищен от прямого забора соленого воздуха.
- Места, где возможно большое количество снега.
- Места, где система подвержена воздействию печного дыма.

Если нижняя панель наружной секции проржавела или повреждена
иным образом вследствие длительного использования, ее следует
заменить.
Использование изношенной или поврежденной панели может
привести к падению устройства и получению травм.

При выполнении пайки вблизи устройства убедитесь, что остатки
припоя не повреждают поддон для сбора конденсата.

При попадании горячего припоя в устройство во время пайки в
поддоне могут образоваться небольшие отверстия, что приведет
к утечке воды. Во избежание повреждения храните внутренний
модуль в упаковке или закройте его защитным материалом.

Не допускайте выхода дренажной трубы в каналы, где возможно
наличие ядовитых газов, например, сульфидов.
Если труба выходит в такой канал, ядовитые газы попадут в жилые
помещения и окажут серьезное влияние на здоровье и безопас-
ность пользователя.

Выполняйте изоляцию соединительных труб модуля, чтобы не
допустить конденсации на них атмосферной влаги.
Недостаточная изоляция может привести к образованию конден-
сата, что вызовет повреждение крыши, пола, мебели и ценных
вещей вследствие попадания на них влаги.

Не устанавливайте наружный модуль в местах обитания насекомых
и мелких животных.
Насекомые и мелкие животные могут попасть в электронные
компоненты и вызвать их повреждение или возгорание. Дайте
пользователю указание поддерживать окружающее оборудование
в чистоте.

Соблюдайте осторожность при переносе оборудования вручную.
Если устройство весит свыше 20 кг, его переноска должна осуще-
ствляться двумя людьми. Используйте перчатки для минимизации
риска порезов.

Надлежащим образом утилизируйте упаковочный материал.
Остатки упаковочного материала могут стать причиной травм,
если в них есть древесина и гвозди.

Не прикасайтесь к кнопкам влажным руками.
Это может привести к поражению электрическим током.

Не прикасайтесь к трубам хладагентам голыми руками во время
работы системы.
Во время работы системы такие трубы могут быть слишком горя-
чими или слишком холодными в зависимости от рабочего режима.
Прикосновение к трубам может вызвать ожоги или обморожения.

Не отключайте питание сразу же после пуска оборудования.
Подождите в течение не менее 5 минут, в противном случае воз-
никает риск утечки воды или поломки.

Не управляйте системой с помощью главного выключателя.
Это может привести к пожару или утечке воды. Кроме того, вне-
запный пуск вентилятора может стать причиной травм.
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Символы
ПРИМЕЧАНИЕ
Этот символ обозначает опасность для чело-
века или машины.

ВНИМАНИЕ!
Этот символ обозначает важную информа-
цию обо всем, что требуется учитывать во
время установки или технического обслужи-
вания.

СОВЕТ!
Этот символ обозначает советы по упроще-
нию эксплуатации изделия.

Маркировка
Маркировка CE обязательна для большинства из-
делий, продаваемых в ЕС, независимо от места их
изготовления.

CE

Классификация защищенности корпуса электро-
технического оборудования.

IP24

Опасность для людей или оборудования.
!

Ознакомьтесь с руководством пользователя.

Серийный номер
Серийный номер находится в верхней левой части
задней крышки и в нижней части сбоку.

F2120

Серийный
номер

ВНИМАНИЕ!
Для обслуживания и поддержки необходим
(14 -значный) серийный номер.

Вторичная
переработка

Утилизацию упаковочного материала поручи-
те монтажнику, который устанавливал обору-
дование, или специализированным компани-
ям по утилизации отходов.

Не утилизируйте бывшие в употреблении
изделия вместе с обычным бытовым мусором. Утили-
зация должна выполняться в специальном пункте
приема отходов или силами дилера, который оказы-
вает услуги такого рода.

Ненадлежащая утилизация изделия пользователем
может привести к наложению административных
штрафов в соответствии с действующим законода-
тельством.

Экологическая
информация
В состав оборудования входит R410A, фторсодержа-
щий парниковый газ с ПГП (потенциалом глобального
потепления) 2088. Не выпускайте R410A в атмосферу.
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Контроль в процессе монтажа
оборудования
Действующие нормы требуют проведения проверки отопительной установки перед вводом в эксплуатацию.
Проверка должна выполняться лицом, обладающим соответствующей квалификацией. Заполните инфор-
мационную страницу о данных установки в руководстве пользователя.

ДатаПодписьПримечанияОписание✔

Теплоноситель (стр. 20)

Система промыта

Система проветрена

Фильтр твердых частиц

Запорный и спускной клапан

Расход подпитки

Электричество (стр. 22)

Предохранители здания

Прерыватель-предохранитель

Прерыватель цепи заземления

Тип/характеристики кабеля нагрева

Номинальный ток предохранителя, ка-
беля нагрева (F3)

Кабель для обмена данными подключен

F2120 адресован (только при каскадном
соединении)

Соединения

Напряжение сети

Напряжение фазы

Разное

Труба водного конденсата

Изоляция трубы водного конденсата,
толщина (если не используется KVR 10)

ПРИМЕЧАНИЕ
Перед запуском агрегатов проверьте соединения, напряжение сети и напряжения фаз во избежание
повреждения электронных схем теплового насоса.

7Раздел 1 | Важная информацияNIBE F2120



Совместимые внутрикомнатные модули
(VVM) и модули управления (SMO)

SMO 40SMO 20VVM 500VVM 320VVM 310

XXXXXF2120-8
XXXXXF2120-12
XXXXXF2120-16
XXXXXF2120-20

Внутрикомнатные
модули

VVM 310VVM 310

С встроенным EMK 310

Часть № 069 084

Часть №069 430

VVM 320
Нержавеющая сталь,
3 x 230 В

Часть № 069 113

VVM 320
Нержавеющая сталь,
1 x 230 В

Часть № 069 111

VVM 320
Нержавеющая сталь,
3 x 400 В

Часть № 069 109

VVM 320
Эмаль, 3 x 400 В

С встроенным EMK 300

Часть № 069 110

VVM 500
Часть №069 400

VVM 320
Медь, 3\x 400 В

Часть №069 108

Модули управления
SMO 20

Модуль управления
Часть № 067 224

SMO 40

Модуль управления
Часть № 067 225
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Транспортировка и
хранение
Транспортировку и хранение F2120 требуется осуще-
ствлять в вертикальном положении.

ПРИМЕЧАНИЕ
Убедитесь, что тепловой насос не упадет во
время транспортировки.

Убедитесь, что тепловой насос не повредится во
время транспортировки.

Сборка
• Устанавливайте F2120 вне помещения на прочном

ровном основании, способном выдержать вес дан-
ного оборудования, предпочтительно на бетонном
фундаменте. Если используются бетонные опоры,
они должны располагаться на асфальте или гальке.

• Нижний край испарителя должен находиться на
уровне средней высоты снегового покрытия. Поэто-
му бетонный фундамент или цоколь должен иметь
высоту не менее 70 мм.

• Не располагайте F2120 в местах, где недопустим
высокий уровень шума, например рядом со стенами
спальной комнаты.

• При выборе места следует также позаботиться о
том, чтобы не создать неудобств для соседей.

• F2120 должен размещаться так, чтобы не допустить
рециркуляцию наружного воздуха. Это может
привести к снижению выходной мощности и КПД.

• Испаритель должен быть защищен от прямого
воздействия ветра / , оказывающего отрицательное
воздействие на функцию оттаивания. Поместите
защищенный от ветра F2120 / вплотную к испари-
телю.

• Вода может стекать из сливного отверстия и осе-
дать под F2120. Выберите подходящий материал
для покрытия нижней части устройства, чтобы вода
могла стекать под F2120 (см. стр. 10).

• При установке следует соблюдать осторожность,
чтобы не оцарапать тепловой насос.

LEK   

F2120

min 300 mm

LEK   

F2120

LEK

Не
менее
70 мм

Не располагайте F2120 непосредственно на лужайке
или иной нетвердой поверхности.

Если имеется риск соскальзывания снега с крыши,
необходимо установить защитную крышку или козы-
рек для защиты теплового насоса, труб и проводки.
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Поднимите с улицы к месту установки
Если основание позволяет, наиболее простым сред-
ством для транспортировки F2120 к месту установки
является тележка для манипуляций с поддонами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Центр тяжести смещен в одну сторону (см.
графическое обозначение на упаковке).

L
E
K

C:a 180 kgПрибл. 180 кг

Если требуется транспортировка F2120 по мягкому
грунту, например на лужайке, рекомендуется исполь-
зовать кран для перемещения изделия на место
установки. При использовании крана для подъема
F2120 упаковка должна сохраняться в целости, как
показано на рисунке выше.

Если невозможно воспользоваться автокраном, для
транспортировки F2120 должна применяться тележ-
ка. Захват F2120 должен осуществляться с более
тяжелой стороны, при этом погрузку должны осуще-
ствлять двое человекF2120.

Переместите с поддона в окончательное
положение
До подъема удалите упаковочный материал и закре-
пите строп на поддоне.

Разместите подъемные стропы вокруг каждой ножки
машины. Для подъема машины с поддона на основа-
ние требуется усилие четырех человек, по одному
на каждый подъемный строп.

Утилизация
При утилизации демонтаж изделия выполняется в
обратном порядке. Подъем должен осуществляться
на нижнюю панель, которая используется вместо
поддона!

Нагреватель
компрессора
F2120 оснащен двумя нагревателями для разогрева
компрессора перед запуском и в случае его охлажде-
ния.

ПРИМЕЧАНИЕ
Нагреватель компрессора следует активиро-
вать приблизительно за 3 часа до первого
запуска (см. раздел «Пусковые работы и
технический контроль» на стр. 34).

Конденсация
Водный конденсат накапливается в поддоне, и боль-
шая его часть отводится от теплового насоса.

ПРИМЕЧАНИЕ
Для надлежащей работы теплового насоса
необходим отвод водного конденсата, но
при этом дренажная система должна быть
установлена таким образом, чтобы водный
конденсат не повредил здание.

Необходимо регулярно проверять отвод
конденсата, в особенности осенью. При не-
обходимости следует выполнять чистку.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установку и техобслуживание электрообору-
дования следует выполнять под контролем
уполномоченного электрика.
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СОВЕТ!
В комплект не включена труба с кабелем
нагрева для дренажа поддона для сбора
конденсата.

Для обеспечения надлежащей работы дан-
ной функции следует использовать дополни-
тельное оборудование KVR 10.

• Собранный в поддоне водный конденсат (до
50 л/сутки) должен отводиться через трубу в соот-
ветствующую дренажную систему; рекомендуется
использовать наружный патрубок минимальной
допустимой длины.

• Часть трубы, на которую может воздействовать
низкая температура, должна нагреваться с помо-
щью кабеля нагрева для недопущения замерзания.

• Проложите трубу от F2120 до точки дренажа.

• Выход трубы отвода водного конденсата должен
располагаться на глубине, обеспечивающей защиту
от замерзания, или внутри помещения (с соблюде-
нием местных нормативных требований и постанов-
лений).

• В установках, где возможна циркуляция воздуха в
трубе отвода водного конденсата, используйте
влагоотделитель.

• Изоляция в нижней части поддона для сбора водно-
го конденсата должна быть герметичной.

Рекомендуемые альтернативные варианты
отвода водного конденсата

Каменный кессон

LEK

Frostfritt djup

F2120

Глубина для
защиты от
замерзания

При наличии в здании подвала каменный кессон
должен устанавливаться так, чтобы водный конденсат
не повредил здание. В противном случае каменный
кессон следует устанавливать непосредственно под
тепловым насосом.

Выход трубы для отвода водного конденсата должен
располагаться на достаточной глубине для недопу-
щения замерзания.
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Дренаж внутри помещения

Гидравлическое
уплотнение

Соединение

Водный конденсат отводится в дренажную систему
внутри помещения (с соблюдением местных норма-
тивных требований и постановлений).

Проложите трубу от F2120 до точки дренажа.

Труба для отвода водного конденсата должна осна-
щаться гидрозатвором во избежание циркуляции
воздуха в трубе.

Соединение дренажной трубы KVR 10 выполняется
в соответствии с рисунком. Прокладка трубопровода
внутри дома не показана.

Открытый дренаж

LEK

 

F2120

Frostfritt

djup

Глубина для
защиты

от
замерзания

Гидравлическое
уплотнение

Выход трубы для отвода водного конденсата должен
располагаться на достаточной глубине для недопу-
щения замерзания.

Проложите трубу от F2120 до точки дренажа.

Труба для отвода водного конденсата должна осна-
щаться гидрозатвором во избежание циркуляции
воздуха в трубе.

ВНИМАНИЕ!
Если ни один из рекомендованных вариантов
не используется, требуется обеспечить
надлежащий отвод конденсата другими
средствами.
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Зона установки
Расстояние между F2120 и стеной дома должно со-
ставлять не менее 350 мм. Над F2120 должно быть
не менее 1 000 мм свободного пространства. Для
проведения обслуживания перед устройством надо
предусмотреть свободное пространство не менее
1 000 мм.

3
5

0
 m

m

Fritt utrymme bakom

Fritt utrymme framför 
dock 1000 mm för ev. framtida service

Min. avstånd
vid användning
av flera F2300

600 mm

 1
0
0
0
 m

m
400 mm 

Minimalt 
fritt utrymme

600mm 

Minimalt 
fritt utrymme

Минимальное
свободное
пространство

Для обеспечения возможности
проведения обслуживания перед

устройством должно быть
предусмотрено свободное
пространство 1000 мм

Минимальное свободное пространство

Минимальное расстояние при использовании
нескольких устройств F2120

600 мм

600 мм

Не менее
1000 мм

Свободное пространство позади350 мм

400 мм

Поставляемые
компоненты
F2120-8, F2120-12

LEK

LEK

Шаровой фильтр (G1").
2 гибкая подводка (DN25,
G1") с 4 прокладками

F2120-16, F2120-20

LEK

LEK

Шаровой фильтр (G1 1/4").
2 гибкая подводка (DN25, G1
1/4") с 4 прокладками
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Демонтаж боковой крышки и верхней
панели

L
E
K
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Общие сведения
F2120 (1x230V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9

CA1

X6
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F2120 (3x400V)

LEK

GQ1

AA2

UB1

BT12

EP2

XL1

BT3

XL2

HS1

XL21

BT84

QN1

QN4

RM1

QN2

BP11

QN34

BT15

BT14 EB10

QA40 GQ10

BT17

RF2RA1

BP9

BP1

BP2

BP8

XL20

BT81

HQ9
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L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

PF4

BT16

PF1

BT28

EP1

WM5

XL40

XL1

XL2

PF3

PF3
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Соединения трубопровода
Соединение, подача теплоносителя из F2120XL1
Соединение, возврат теплоносителя в F2120XL2
Сервисное соединение, высокое давлениеXL20
Сервисное соединение, низкое давлениеXL21
Соединение, поддон для сбора водного конденса-
та

XL40

Датчики и т. д.
Реле высокого давленияBP1
Реле низкого давленияBP2
Трансмиттер низкого давленияBP8
Датчик высокого давленияBP9
Датчик давления, впрыскBP11
Датчик температуры, возвратBT3
Датчик температуры, подводящий трубопровод
конденсатора

BT12

Датчик температуры, нагретый газBT14
Датчик температуры, трубопровод жидкого
хладагента

BT15

Датчик температуры, испарительBT16
Датчик температуры, всасываемый газBT17
Датчик температуры окружающей средыBT28
Датчик температуры, впрыск, компрессор EVI (с
усовершенствованным впрыском пара)

BT81

Датчик температуры, испаритель с охлаждением
всасываемым газом

BT84

Электрические компоненты
Базовая платаAA2
Конденсатор (1x230V)CA1
Нагреватель компрессораEB10
ВентиляторGQ1
ИнверторQA40
Фильтр гармоник (3x400V)RA1
Заслонка (1x230V)RA1
Фильтр ЭМС (3x400V)RF2
Клеммная колодка 1x230VX6

Компоненты охлаждения
ИспарительEP1
КонденсаторEP2
КомпрессорGQ10
Механический фильтр грубой очисткиHQ9
Сухой газоочистительHS1
Расширительный клапанQN1
Байпасный клапанQN4
Четырехходовой клапанQN2
Расширительный клапан, вспомогательное охла-
ждение

QN34

Обратный клапанRM1

Разное
ШильдикPF1
Серийный номерPF3
Знак, трубные соединенияPF4
Уплотнение кабеля, подача электропитанияUB1
Поддон для сбора водного конденсатаWM5

Обозначения размещения компонентов по стандарту IEC 81346-2.
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Распределительная коробка

L
E
K

AA2 FC1X24 F5 F4 X7 F2 F1

S2

S1

X23

X22

X21

X28 X27 F3 X2 X1 X5

X9

S3

Электрические компоненты
Базовая платаAA2

Клеммная колодка, подача электропита-
ния

X1

Клеммная колодка, подача компрессораX2
Клеммная колодка, внешнее управляю-
щее напряжение

X5

Клеммная колодка 230 В перем. токаX7
Клеммная колодка, подключение KVRX9
Клеммная колодка, блокировка компрес-
сора, тариф

X21

Клеммная колодка, связьX22
Клеммная колодка, связьX23
Клеммная колодка, вентиляторX24
Клеммная колодка, расширительный
клапан QN1

X27

Клеммная колодка, предварительное
охлаждение QN34

X28

Предохранитель, рабочее напряжение 230 В пе-
рем. тока

F1

Предохранитель, рабочее напряжение 230 В пе-
рем. тока

F2

Предохранитель для внешнего кабеля нагрева
KVR

F3

Предохранитель, вентиляторF4
Предохранитель, вентиляторF5

Модульный автоматический выключатель (заме-
няется автоматом защиты сети (FB1) при установ-
ке дополнительного оборудования KVR 10.)

FC1

DIP-переключатель обеспечивает адресацию
теплового насоса при выполнении групповых
операций

S1

DIP-переключатель, различные опцииS2
Кнопка сбросаS3

Обозначения размещения компонентов по стандарту
IEC 81346-2.

19Раздел 3 | Конструкция теплового насосаNIBE F2120



Общие сведения
Установка труб должна выполняться в соответствии
с действующими нормами и директивами.

F2120 может работать только до достижения темпе-
ратурой возврата значения около 55 °C и температу-
рой на выходе из теплового насоса значения около
65 °C.

Поскольку F2120 не оснащен внешними запорными
клапанами на стороне воды, их необходимо устано-
вить для упрощения дальнейшего техобслуживания.
Температура возврата ограничена датчиком обратной
линии.

Объемы воды
В зависимости от размера F2120 требуется опреде-
ленный доступный объем воды во избежание корот-
кого времени наработки и задействования функции
оттаивания. Для обеспечения оптимального функци-
онирования F2120 рекомендуется минимальный до-
ступный объем воды, равный 10 л, умноженный на
номер типоразмера. Например, для F2120-12: 10 л x
12 = 120 л.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание повреждения компонентов
из-за засорения следует промыть сеть тру-
бопроводов перед подключением теплового
насоса.

Соединения труб с
теплоносителем
• Необходимо выпустить воздух из теплового насоса

через верхнее соединение (XL1) с помощью возду-
ховыпускного ниппеля на входящем в комплект
гибком шланге.

• Установите перед входом механический фильтр из
комплекта поставки, т. е. на нижнее соединение
(XL2) на F2120.

• Все наружные трубопроводы должны иметь тепло-
изоляцию толщиной не менее 19 мм.

• Установите запорный и спускной клапаны так, что-
бы сливать воду из F2120 в случае продолжитель-
ных перебоев с питанием.

• Входящие в комплект поставки гибкие шланги
действуют как гасители вибрации. Гибкие трубы
устанавливаются так, чтобы сформировалось коле-
но, и поэтому действуют как гасители вибрации.

Нагнетательный насос
Питание и управление нагнетательным насосом (не
входит в комплект поставки) осуществляется от
внутреннего модуля / модуля управления. Он снаб-
жен встроенной функцией предотвращения замерза-
ния, в связи с чем этот насос не должен выключаться
в случаях, когда имеет место риск замерзания.

При температуре ниже +2 °C нагнетательный насос
включается периодически, чтобы не допустить замер-
зания воды в нагнетательном контуре. Данная
функция также является средством защиты от пре-
вышения температуры в нагнетательном контуре.

Падение давления,
сторона
теплоносителя
F2120-8, -12, -16, -20

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35 0,4 0,45 0,5 0,55 0,6 0,65 0,7 0,75 0,8 0,85 0,9

Tryckfall 

[kPa]

Flöde [l/s]

Tryckfall F2120

Падение давления
(кПа)

Расход
(л/с)

-12/-16/-20

-8
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Теплоизоляция

LEK

Теплоизоляция

Установка гибких
шлангов

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

XL1

XL2
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Общие сведения
• Запрещается подключать тепловой насос без раз-

решения поставщика электроэнергии. Устройство
должно подключаться под контролем квалифици-
рованного электрика.

• Если для электрической защиты F2120 использует-
ся модульный автоматический выключатель, он
должен иметь время-токовую характеристику не
ниже класса «C». Номиналы автоматических выклю-
чателей приводятся в разделе «Технические харак-
теристики».

• F2120 не оснащается многополярным размыкате-
лем цепи на входном блоке питания. Кабель пита-
ния теплового насоса должен подключаться через
размыкатель цепи с зазором между контактами не
менее 3 мм. Если здание оборудовано устройством
защитного отключения при утечке тока, тепловой
насос должен быть оборудован отдельным
устройством защитного отключения. Устройство
защитного отключения должно срабатывать при
номинальном значении тока не более 30 мА. Вхо-
дящее электропитание должно иметь следующие
параметры: 400V 3N~ 50Hz и обеспечиваться через
электрораспределительные устройства, оснащен-
ные предохранителями.

В случае использования сети 230V~ 50Hz входящее
электропитание должно иметь следующие парамет-
ры: 230V~ 50Hz и обеспечиваться через электро-
распределительные устройства, оснащенные
предохранителями.

• Перед проведением в здании испытания качества
изоляции тепловой насос следует отключить.

• Если управление осуществляется по отдельной
линии от других компонентов (например, для начис-
ления оплаты согласно тарифу), к клеммной колод-
ке (X5) должен подключаться отдельный управляю-
щий кабель.

• Силовые и сигнальные кабели должны проходить
через кабельные сальники с правой стороны тепло-
вого насоса, которые видны спереди.

• В качестве кабеля для обмена данными должен
использоваться трехжильный экранированный ка-
бель, подключаемый между клеммной колодкой
F2120 и внутренним модулем/модулем управления
X22.

• Подключите нагнетательный насос к внутреннему
модулю / модулю управления. Порядок подключе-
ния нагнетательного насоса см. в инструкции по
монтажу внутреннего модуля / модуля управления.

ПРИМЕЧАНИЕ
Установку и любые работы по техобслужива-
нию электрооборудования следует выпол-
нять под контролем квалифицированного
электрика. Перед проведением любых работ
по техобслуживанию отключите электропи-
тание с помощью автоматического выключа-
теля. Монтаж электрооборудования и про-
кладку электропроводки следует выполнять
в соответствии с действующими националь-
ными нормами.

ПРИМЕЧАНИЕ
Во избежание повреждения электронных
схем воздушно-водяного теплового насоса
перед запуском агрегатов проверьте соеди-
нения, напряжение сети и напряжения фаз.

ПРИМЕЧАНИЕ
При подключении необходимо принимать
во внимание активное внешнее управление.

ПРИМЕЧАНИЕ
Если кабель питания поврежден, только
NIBE, сотрудники подразделения по работе
с клиентами или аналогичные уполномочен-
ные лица могут заменять его во избежание
опасности и повреждений.
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Доступ к
электрическому
соединению
Снятие боковой крышки
Отвинтите винты и снимите крышку.

L
E
K
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Конфигурация с
помощью
DIP-переключателя
Адрес связи F2120 с внутренним модулем  / модулем
управления выбирается на основной плате (AA2).
Переключатель DIP S1 используется для настройки
адреса и функций. Для каскадных работ с SMO, на-
пример, требуется адрес. F2120 имеет адрес 1 в ка-
честве стандартного. При каскадном соединении все
F2120 должны иметь уникальные адреса. Адрес коди-
руется в двоичной системе.

ПРИМЕЧАНИЕ
Меняйте положение переключателей DIP
только на неработающем устройстве.

Заводская
уставка

Адрес

(связь)

Подчин.Положение DIP-
переключателя S1

(1 / 2 / 3)

ВЫКЛ.01Подчин. 1ВЫКЛ. / ВЫКЛ. /
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.02Подчин. 2ВКЛ. / ВЫКЛ. /
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.03Подчин. 3ВЫКЛ. / ВКЛ. /
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.04Подчин. 4ВКЛ. / ВКЛ. /
ВЫКЛ.

ВЫКЛ.05Подчин. 5ВЫКЛ. / ВЫКЛ. /
ВКЛ.

ВЫКЛ.06Подчин. 6ВКЛ. / ВЫКЛ. /
ВКЛ.

ВЫКЛ.07Подчин. 7ВЫКЛ. / ВКЛ. /
ВКЛ.

ВЫКЛ.08Подчин. 8ВКЛ. / ВКЛ. / ВКЛ.

Заводская
уставка

ФункцияУставкаПоложение
DIP-переклю-
чателя S1

ВЫКЛ.Разрешение
на охлажде-
ние

ВКЛ.4

Заводская устав-
ка

УставкаПоложение DIP-
переключателя
S2

ВЫКЛ.ВЫКЛ.1
ВЫКЛ.ВЫКЛ.2
ВЫКЛ.ВЫКЛ.3
ВЫКЛ.ВЫКЛ.4

Переключатель S3 представляет собой кнопку
сброса, с помощью которого перезапускается
управление.

ВНИМАНИЕ!
Чтобы запустить режим охлаждения, поло-
жение 4 DIP-переключателя S1 должно быть
изменено на ON
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Соединения
ВНИМАНИЕ!
Во избежание помех не следует проклады-
вать неэкранированные кабели связи и/или
кабели датчиков для внешних подключений
на расстоянии менее 20 см от кабелей высо-
кого напряжения.

Соединение электропитания

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

L
E
K

Напряжение на входе

Подключение

Кабель подачи питания входит в комплект поставки
и подключен к клеммной колодке X1. Длина наружной
части кабеля теплового насоса составляет примерно
1,8 м.

В процессе монтажа резьбовое трубное соединение
должно стыковаться в задней части теплового насоса.
Часть резьбового соединения, обеспечивающая на-
тяжение кабеля, должна затягиваться с моментом,
превышающим 3,5 Н∙м.
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Подключение внешнего управляющего
напряжения

ПРИМЕЧАНИЕ
Снабдите все распределительные коробки
предупреждающими табличками о внешнем
напряжении.

При подключении внешнего управляющего напряже-
ния снимите перемычки с клеммной колодки X5 (см.
рисунок).

L

0

L
E
K

1. 2. 3. 4.

Подключите внешнее управляющее напряжение
(230V~ 50Hz) к контактам клеммной колодки X5:L,
X5:N и X5:PE (как показано на рисунке).

L

N

L

N

L

N

F2120

X5

Externt

X5

ВнешнееF2120

Если внешнее управляющее напряжение использует-
ся для начисления оплаты согласно тарифу, во избе-
жание срабатывания аварийного сигнала подключите
замыкающий контакт к контактам X21:1 и X21:2
(блокировка компрессора).

X21X21

Компрессор заблокирован

Кабель наружного обогрева в трубе водного
конденсата (KVR 10)
F2120 оснащен каналом для внешнего кабеля нагрева
EB14 (не входит в комплект поставки). В схеме под-
ключения в заводской комплектации используется
предохранитель 250 mA (F3). При использовании ка-
беля нагрева с другими характеристиками предохра-
нитель следует заменить предохранителем с подхо-
дящим номиналом.

Часть №Предохрани-
тель (F3)

Суммар-
ная мощ-
ность (Вт)

Длина (м)

718085T100mA/250V151
518900*T250mA/250V453
718086T500mA/250V906

* Подогнан на заводе.

Если для установки не предусмотрен автомат защиты
во внешней цепи, замените в процессе монтажа
KVR 10 модульный автоматический выключатель
(FC1) на автомат защиты (FB1). Автомат защиты (FB1)
поставляется в комплекте с KVR 10.

Подключите внешний кабель нагрева (EB14) к
клеммным колодкам X9:L и X9:N. При наличии кабеля
заземления подключите его к X9:PE. См. следующий
рисунок и изучите подробные сведения, приведенные
в инструкции по монтажу KVR 10.

L

N

L

N

PE

F2120 Externt

L

N

PE

X9

F3

ВнешнееF2120

EB14

Внешний кабель
нагрева

F3

X9

ПРИМЕЧАНИЕ
Труба должна выдерживать нагрев кабеля
нагрева.

Для обеспечения надлежащей работы дан-
ной функции следует использовать аксессу-
ар KVR 10.
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Прокладка кабелей
На следующем рисунке изображена рекомендуемая
схема прокладки кабеля от распределительной ко-
робки до поддона для отвода водного конденсата,
расположенного внутри F2120. Переход между
электрическим кабелем и кабелем нагрева должен
выполняться после ввода в поддон для сбора водного
конденсата. Расстояние от распределительной короб-
ки до ввода в поддон для сбора водного конденсата
должно составлять примерно 1 600 мм.

LEK

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

EB14

LEK

L
E
K

Data

Serie.n
r.

Art.nr. 711453

OUT

IN

EB14
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Дополнительные
соединения
Связь
С помощью 3-жильного экранированного кабеля
(максимальное сечение 0,75 мм²), подключенного к
клеммной колодке X22:1–4 (как показано на рисунке
ниже), F2120 обменивается информацией с внутрен-
ним модулем / модулем управления NIBE.
Для каскадного соединения подключите клеммную
колодку X23 к X22 в следующем тепловом насосе.

Версия программного обеспечения
Для того чтобы F2120 мог обмениваться информаци-
ей с внутренним модулем (VVM) / модулем управле-
ния (SMO), нужна соответствующая версия программ-
ного обеспечения (см. таблицу).

Версия программного
обеспечения

Внутренний модуль /
модуль управления

v7568R4VVM 310 / VVM 500
v7530R5VVM 320 / VVM 325
v7607R3SMO 20
v7635R5SMO 40

Отключите соединения в F2120.

PRESS

1

PULL

LE
K

2 3

Потяните вверх.

Нажмите
вниз.

1 2 3
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VVM

GND

B

A

GND

B

A

X23

AA3-X4

X22

Inomhusmodul

F2120

2

1

3

4

15

14

13

12

11

10

F2120

Внутрикомнатный модуль.

AA3-X4

X23

X22
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SMO 20

LEK

L N 1 1 0 2 3 4PE

2
1

2
0

1
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1
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1
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1
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1
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1
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1
3

1
2

1
1

1
0

9
8

7
6

5
4

3
2

1
 

X2

5

6

7

2

1

8

9

13

12

4

3

11

10

19

20

21

14

18

16

17

15

A

B

GND

SMO

19

20

21

18

F2120

2

1

3

4

GND

B

A

F2120

X2

X22

Модуль
управления
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SMO 40

L N 1 1 0 2 3 4PE

1 2 3 4

LEK
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12345678
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SMO

6
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GND

A

B

GND

6

5

4
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A
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GND

F2040 F2040

A

B

GND

5
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2
3

1 A

B

GND

5
4

2
3

1

F2030 F2030

A

B

GND5
6

4
2

3
1

A

B

GND5
6

4
2

3
1

F2026 F2026

2

1

3

4

GND

B

A

2

1

3

4

GND

B

A

X22 X22

F2120 F2120

2

1

3

4

GND

B

A

2

1

3

4

GND

B

A

X23 X23

A

B

GND

A

B

GND

F2020/F2025/F2300 F2020/F2025/F2300

F2120

AA5-X4

X22 X22

F2120

Модуль
управления

X23 X23

Сведения о подключении внутреннего модуля / моду-
ля управления см. в соответствующем руководстве
на веб-сайте nibe.eu.
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Соединение
дополнительного
оборудования
Инструкции по подключению дополнительного обо-
рудования приведены в инструкции по установке
соответствующего оборудования. См. стр. 44, где
находится список дополнительного оборудования,
используемого с F2120.
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Подготовка
• Убедитесь в том, что система трубопроводов под-

готовлена к монтажу.

• Проверьте систему трубопроводов на предмет
утечек.

• Убедитесь в том, что электрическая система подго-
товлена к монтажу.

• Убедитесь, что электропитание подключено и на-
греватель компрессора (EB10) может обогревать
компрессор, если это необходимо.

• Нагреватель компрессора (EB10) следует включать
не менее чем за 3 часа до включения компрессора.
Для этого подсоединяют цепи управляющего напря-
жения. F2120 позволяет компрессору запускаться
после того, как он нагреется. Это может занять до
3 часов.

Балансовая
температура
Балансовая температура — это наружная температу-
ра, при которой заданная выходная мощность тепло-
вого насоса равна потребности здания в тепле. Это
означает, что тепловой насос обеспечивает потреб-
ность здания в тепле вплоть до указанной темпера-
туры.

Заполнение и
вентиляция
Заполнение системы теплоносителем и удаление
воздуха.

1. Заполните систему теплоносителя с обеспечени-
ем требуемого давления.

2. Выпустите воздух из системы, воспользовавшись
для этого воздуховыпускным ниппелем, установ-
ленным на входящей в комплект гибкой трубе, и
по возможности из циркуляционного насоса.

LEK

QM20
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Пусковые работы и
технический
контроль
1. Кабель связи должен быть соединен с клеммной

колодкой X22:1-4.

2. Если требуется работа в режиме охлаждения с
F2120, необходимо изменить положение 4 DIP-
переключателя S1 согласно описанию, приведен-
ному ниже на странице 24.

3. Включите разъединитель.

4. Подключите F2120 к источнику питания.

5. Убедитесь в том, что предохранитель (FC1) в ра-
ботоспособном состоянии.

6. Установите на место снятые панели и крышку.

7. После включения подачи электропитания на
F2120 и при наличии от внутреннего модуля /
модуля управления активного запроса к компрес-
сору, компрессор запускается после завершения
разогрева не позднее, чем через 180 минут.
Продолжительность указанной временной задерж-
ки зависит от того, был ли до этого выполнен
разогрев компрессора. См. главу Подготовка на
стр. 33.

8. Отрегулируйте поток теплоносителя в соответ-
ствии с размерами устройства. Также см. раздел
«Регулирование, поток теплоносителя» на
стр. 35.

9. При необходимости измените значения перемен-
ных в меню настроек с внутреннего модуля / мо-
дуля управления.

10. Заполните отчет по вводу в эксплуатацию в руко-
водстве пользователя.

11. Удалите защитную пленку с крышки на F2120.

ПРИМЕЧАНИЕ
При соединении необходимо принимать во
внимание внешнее управление.

Переналадка,
сторона
теплоносителя
На начальном этапе из горячей воды выделяется
воздух, поэтому может понадобиться выполнить его
отвод. Если из теплового насоса, циркуляционного
насоса или радиаторов доносится бульканье, необхо-
димо продолжить удаление воздуха из системы. По-
сле стабилизации системы (достижения надлежащего
давления и полного отсутствия воздуха) можно
установить требуемую автоматическую систему
управления отоплением.
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Регулирование,
поток теплоносителя
Для правильного функционирования теплового насо-
са в течение всего года необходимо тщательно отре-
гулировать расход теплоносителя.

Если для модуля управления SMO используются
внутренний модуль NIBE VVM или нагнетательный
насос, управляемый с помощью дополнительного
оборудования, система управления будет стараться
поддерживать оптимальное значение расхода тепло-
носителя через тепловой насос.

Может потребоваться регулировка, в особенности
для подачи в отдельный водонагреватель. В связи с
этим рекомендуется иметь в своем распоряжении
возможность регулировки расхода через водонагре-
ватель с помощью регулировочного клапана.

1. Рекомендация: если имеет место недостаток го-
рячей воды, и в ходе подачи воды отображается
предупреждение High condenser out (Высокое
значение на выходе конденсатора), увеличьте
значение расхода

2. Рекомендация: если имеет место недостаток го-
рячей воды, и в ходе подачи воды отображается
предупреждение High condenser in (Высокое
значение на входе конденсатора), снизьте значе-
ние расхода
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Общие сведения
Агрегат F2120 оснащен внутренним устройством
электронного управления, которое обеспечивает
управление в процессе эксплуатации всеми функци-
ями, необходимыми для работы теплового насоса,
например оттаиванием, остановкой при максималь-
ной/минимальной температуре, подключением нагре-
вателя компрессора, а также защитными функциями.

Внутренний модуль / модуль управления позволяет
считывать значения температур, количество запусков
и время наработки.

Встроенный контроллер отображает информацию с
помощью светодиодных индикаторов состояния, ко-
торая может использоваться в ходе работы.

В обычных условиях эксплуатации владельцу дома
нет необходимости в доступе к контроллеру.

F2120 обменивается данными с внутренним моду-
лем / модулем управления NIBE, а это означает, что
все настройки и результаты измерений, полученные
с F2120 можно корректировать и считывать при по-
мощи внутреннего модуля/модуля управления.

Светодиодный
индикатор состояния
На основной плате (AA2) имеется шесть светодиод-
ных индикаторов состояния, упрощающих управление
и мониторинг работы агрегата.

ПояснениеСостояниеСветодиод-
ный индика-
тор

Плата управления обесточе-
на

Не светитсяPWR

(зеленый)
Питание платы управления
включено

Непрерывное
свечение

Центральный процессор
обесточен

Не светится

Мигает

CPU

(зеленый)
Центральный процессор ра-
ботает

Непрерывное
свечение

Центральный процессор ра-
ботает неправильно

ПояснениеСостояниеСветодиод-
ный индика-
тор

Нет связи с внутренним мо-
дулем/модулем управления

Не светитсяEXT COM

(зеленый)
Обеспечивается связь с
внутренним модулем/моду-
лем управления

Мигает

Нет связи с инверторомНе светитсяINT COM

(зеленый) Связь с инвертором установ-
лена

Мигает

Не выполняется оттаивание
либо активна защита

Не светитсяDEFROST

(зеленый)
Активны некоторые элемен-
ты защиты

Мигает

Выполняется оттаиваниеНепрерывное
свечение

Ошибок нетНе светитсяERROR

(красный) Информационный сигнал
тревоги (временный), акти-
вен

Мигает

Непрерывный сигнал трево-
ги, активен

Непрерывное
свечение

Реле находится в обесточен-
ном положении

Не светитсяK1, K2, K3,
K4, K5

Реле сработалоНепрерывное
свечение

Функции не предусмотреныN-RELAY
Функции не предусмотреныCOMPR. ON
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Главное
управляющее
устройство
Для управления F2120 требуется внутренний модуль /
модуль управления NIBE, который обеспечивает за-
действование F2120 в соответствии с поступающими
запросами. Все настройки F2120 выполняются с
внутреннего модуля / модуля управления. Также
имеется возможность отобразить состояние и пока-
зания датчиков F2120.

Едини-
цы из-
мере-
ния

Диапазон
измене-
ния пара-
метра

Значе-
ние

Описание

°C4 – 144Значение выхода функции
пассивного оттаивания из
активного состояния

°C-5 – 5-3Температура запуска BT16
для расчета показателя

(1 / 0)Да / НетНетРазрешение на обогрев де-
флектора вентилятора

(1 / 0)Да / НетНетРазрешение на переход в
тихий режим

(1 / 0)Да / НетНетРазрешение на более ча-
стое использование оттаива-
ния
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Условия управления
Условия управления оттаиванием
• Если температура на датчике испарителя (BT16)

ниже температуры, при которой срабатывает
функция оттаивания, F2120 во время работы ком-
прессора поминутно отсчитывает время до созда-
ния запроса на активирование оттаивания.

• Время в минутах, на протяжении которого отобра-
жается сообщение «Active defrosting» (Активиро-
вать оттаивание) на внутреннем модуле / модуле
управления. Процесс оттаивания запускается, когда
это значение составляет 0 минут.

• Функция пассивного оттаивания запускается, если
запрос компрессора был выполнен и в то же время
требуется оттаивание, а внешняя температура
(BT28) выше 4 °C.

• Оттаивание выполняется активно (компрессор
включен, и вентилятор выключен) или пассивно
(компрессор выключен, а вентилятор включен).

• Если испаритель чрезмерно охлажден, запускается
функция безопасного оттаивания. Безопасное от-
таивание может начаться раньше обычного оттаи-
вания. Если выполняется десять безопасных отта-
иваний подряд, необходимо проверить испаритель
(EP1) на F2120, на котором сработал сигнал 341.

• Если функция оттаивания вентилятора активирова-
на в меню 5.11.1.1, она запускается одновременно
со следующим активным оттаиванием. С помощью
функции оттаивания вентилятора удаляется скопив-
шийся лед на лопастях вентилятора и его передней
решетке.

Активное оттаивание:

1. Четырехходовой клапан устанавливается на отта-
ивание.

2. Вентилятор останавливается, а компрессор про-
должает работать.

3. После завершения оттаивания происходит воз-
врат в режим нагрева с помощью четырехходово-
го клапана. На короткий период происходит бло-
кирование скорости компрессора.

4. Во время оттаивания и в течение двух минут по-
сле него блокируются датчик температуры окру-
жающей среды и аварийный сигнал высокой
температуры возврата.

Пассивное оттаивание:

1. Если какой-то запрос компрессора все еще акти-
вен, может запуститься пассивное оттаивание.

2. Положение четырехходового клапана не изменя-
ется.

3. Вентилятор работает на высокой скорости.

4. Если возникает потребность в работе компрессо-
ра, пассивное оттаивание прекращается, а ком-
прессор запускается.

5. По завершении пассивного оттаивания вентиля-
тор выключается.

6. Во время оттаивания и в течение двух минут по-
сле него блокируются датчик температуры окру-
жающей среды и аварийный сигнал высокой
температуры возврата.

Возможен ряд причин прекращения
активного оттаивания:
1. Если температура по датчику испарителя достиг-

ла заданного значения остановки (штатная оста-
новка).

2. Если оттаивание длилось более 15 минут. Это
может происходить из-за недостатка энергии,
вырабатываемой источником тепла, слишком
большого воздействия ветра на испаритель и
(или) неправильной работы датчика испарителя,
что приводит к заниженным показаниям темпера-
туры (при холодном наружном воздухе).

3. Температура датчика возвратного трубопровода
BT3 упала ниже 10 °C.

4. Если температура испарителя (BP8) упала ниже
ее наименьшего допустимого значения. После
десяти неудачных попыток оттаивания следует
проверить F2120. На это указывает сигнал трево-
ги 228.
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Система управления.
Тепловой насос
EB101
Меню теплового насоса 5.11.1.1
Эти настройки задаются с дисплея внутреннего мо-
дуля / модуля управления.

Silent mode permitted (Тихий режим
разрешен)
Имеется возможность указать, будет ли активация
тихого режима теплового насоса осуществляться
отсюда. Следует отметить возможность планирова-
ния времени активности тихого режима.

Обнаружение фазы компрессора
Данная функция позволяет определить, на какой
фазе тепловой насос обнаружил подключение F2120
к источнику переменного тока 230V~50Hz. Обнару-
жение фазы, как правило, происходит автоматически
на этапе запуска внутреннего модуля / модуля
управления. Данная настройка может быть изменена
вручную.

Ограничение по току
Здесь настраивается активация функции ограничения
по току теплового насоса при необходимости. Функ-
ция позволяет ограничивать значение максимального
тока во время активного функционирования.

Диапазон настройки: 6—32 A

Заводская настройка: 32 A

blockFreq 1 (Блокировка по частоте 1)
Здесь выбирается диапазон частот, в котором может
работать тепловой насос. Эту функцию можно исполь-
зовать, только если шум, возникающий из-за скоро-
сти работы компрессора, приводит к дискомфорту в
доме.

blockFreq 2 (Блокировка по частоте 2)
Здесь выбирается диапазон частот, в котором может
работать тепловой насос.

Оттаивание
Здесь можно изменить настройки, оказывающие
влияние на функцию оттаивания.

Температура запуска функции оттаивания

Здесь можно настроить, при какой температуре
(BT16) должна запуститься функция оттаивания.
Данное значение следует менять только после кон-
сультации с представителем организации, выполнив-
шей монтаж агрегата.

Диапазон настройки: -5—5 °C

Заводская настройка: -3 °C

Значение выхода функции пассивного оттаивания из
активного состояния

Здесь можно настроить, при какой температуре
(BT28) должна активироваться функция пассивного
оттаивания. В процессе пассивного оттаивания про-
исходит таяние льда под воздействием тепловой
энергии, получаемой из окружающего воздуха. В
процессе пассивного оттаивания вентилятор работа-
ет. Данное значение следует менять только после
консультации с представителем организации, выпол-
нившей монтаж агрегата.

Диапазон настройки: 2—10 °C

Заводская настройка: 4 °C

Разрешение на более частое использование оттаива-
ния

Здесь определяется, будет ли оттаивание произво-
диться чаще, чем это требуется в нормальных усло-
виях. К выбору можно вернуться повторно после
получения тепловым насосом аварийного сигнала по
формированию льда в процессе работы агрегата.
Причиной тому может быть, например, снег.

Разрешение на обогрев дефлектора вентилятора

Установите здесь, будет ли функция оттаивания
вентилятора отключена во время следующего актив-
ного оттаивания. Эта функция может сработать, если
на вентилятор, решетку или конус вентилятора налип
лед или снег, о чем сигнализирует необычный шум
вентилятора в F2120.

Оттаивание вентилятора означает, что вентилятор,
решетка или конус вентилятора нагреваются теплым
воздухом от теплообменника (EP1). Поэтому функцию
не следует использовать в ветреную погоду.

Запуск оттаивания вручную
Здесь вы можете запустить функцию активного отта-
ивания при необходимости или если хотите прове-
рить, как она работает. Ее можно запустить вместе
с функцией оттаивания вентилятора.
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Поиск и устранение
неисправностей

ПРИМЕЧАНИЕ
Если для устранения неполадки требуется
проведение работ, предполагающих откры-
тие винтовых люков, необходимо выключить
питание с помощью защитного переключа-
теля или проводить работы под надзором
квалифицированного электрика.

ВНИМАНИЕ!
Подтверждение аварийных сигналов выпол-
няется на внутрикомнатном модуле / модуле
управления (VVM / SMO).

Используйте следующие советы для устранения не-
поладок:

Основные действия
Сначала проверьте наличие аварийных сигналов в
меню информации на внутрикомнатном модуле
(VVM) / модуле управления (SMO). Следуйте указани-
ям на дисплее внутрикомнатного модуля (VVM) /
модуля управления (SMO).

F2120 не используется
F2120 передает данные по всем аварийным сигналам
на внутренний модуль / модуль управления (VVM /
SMO).

• Убедитесь, что F2120 подключен к источнику пита-
ния и требуется работа компрессора.

• Проверьте внутренний модуль / модуль управления
(VVM / SMO). См. раздел «Сбои климат-контроля»
в инструкциях по монтажу внутреннего модуля /
модуля управления (VVM / SMO).

F2120 не устанавливает связь
• Убедитесь, что F2120 правильно установлен во

внутрикомнатном модуле (VVM) или модуле
управления (SMO).

• Убедитесь, что кабель связи подключен правильно
и исправен.

Низкая температура или отсутствие горячей
воды

ВНИМАНИЕ!
Горячую воду всегда настраивают на внутри-
комнатном модуле (VVM) или модуле
управления (SMO).

Данная часть главы поиска неисправностей применя-
ется только в случае, если тепловой насос состыко-
ван с нагревателем горячей воды.

• Обильное потребление горячей воды.

– Дождитесь нагрева горячей воды.

• Настройки горячей воды изменены с дисплея вну-
трикомнатного модуля / модуля управления.

– См. руководство по эксплуатации внутреннего
модуля или модуля управления.

• Забился механический фильтр.

– Проверьте, является ли сообщение High
condenser out (Высокая температура на выходе
конденсатора) (162) информационным. Проверьте
и очистите фильтр.
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Низкая комнатная температура
• Закрыты термостаты в нескольких комнатах.

– Установите термостаты на максимум в как можно
большем количестве комнат.

• Неправильная настройка параметров внутреннего
модуля или модуля управления.

– См. руководство по эксплуатации внутреннего
модуля / модуля управления (VVM / SMO).

• Неправильное потокораспределение в тепловом
насосе.

– Проверьте, являются ли сообщения «High
condenser in» (Высокая температура на входе
конденсатора) (163) или «High condenser out»
(Высокая температура на выходе конденсатора)
(162) информационными. Следуйте инструкциям,
чтобы настроить поток теплоносителя.

Высокая температура в помещении
• Неправильная настройка параметров внутреннего

модуля или модуля управления.

– См. руководство по эксплуатации внутреннего
модуля или модуля управления.

На вентиляторе, решетке и/или конусе
вентилятора наружного модуля накопился
лед
• Активируйте функцию оттаивания вентилятора

(меню 5.11.1.1).

• Убедитесь, что поступление воздуха через испари-
тель не перекрыто.

Большое количество воды под F2120
• Требуется KVR 10.

• Если KVR 10 установлен, убедитесь, что дренаж
воды происходит без помех.
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Возможная причина:Описание имеющихся сигналов
тревоги

Текст аварийных состоя-
ний на экране

(Сигнал
трево-
ги)

Аварий-
ная сиг-
нализа-
ция

Слабый поток.5 повторных сигналов тревоги дат-
чика низкого давления на протяже-
нии 4 часов.

Охлаждение под низким
давлением

80156

Вентилятор загрязнен или не под-
ключен.

5 неудачных попыток запуска.Сигнал тревоги вентиля-
тора от теплового насоса

182224

Смещение соединения, трубопрово-
да подачи, возвратного трубопрово-
да.

Температура возврата выше темпе-
ратуры подачи.

Датчики теплообменника
расход / возврат

8225

Разомкнутая цепь или короткое за-
мыкание на входе датчика

Сбой датчика BT3.

Сбой датчика BT12.

Сбой датчика от теплово-
го насоса

34

36

227

Сбой датчика BT14.38

Сбой датчика BT15.40

Сбой датчика BT16.42

Сбой датчика BT17.44

Сбой датчика BT28.46

Сбой датчика BT81.48

Сбой датчика BP8.50

Сбой датчика BP9.52

Сбой датчика BP11.54

Сбой датчика BT84.56
Температура системы и/или потока
слишком низкая.

Оттаивание не удается завершить
10 раз подряд.

Оттаивание не удалось2228

Слабый поток, слабая теплопереда-
ча.

Работа остановлена от внутренней
секции спустя менее чем 5 минут.

Малое время работы
компрессора

4229

Утечка хладагента.3 повторных сигналов тревоги высо-
кого расхода от датчика на протяже-
нии 4 часов.

Сигнал тревоги нагрето-
го газа

78230

Утечка хладагента, загрязнен расши-
рительный клапан.

5 повторных сигналов тревоги дат-
чика низкой температуры испарите-
ля на протяжении 4 часов.

Низкая температура испа-
рителя

76232

Инвертор не подключен к сети или
неисправен.

5 сбоев связи с инвертором.Сбой связи с инверто-
ром.

204264

Слабый поток воздуха из-за листьев,
грязи, снега или льда.

10 повторных оттаиваний в соответ-
ствии с условиями защиты.

Повторное безопасное
оттаивание

6341

Утечка хладагента, загрязнен расши-
рительный клапан.

5 повторных сигналов тревоги низ-
кого давления на протяжении 4 ча-
сов.

Повторный сигнал низко-
го давления

72344

Остановка подачи теплоносителя,
слабое давление в системе, загряз-
нен расширительный клапан.

5 повторных сигналов тревоги высо-
кого давления на протяжении 4 ча-
сов.

Повторный сигнал высо-
кого давления

74346
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Возможная причина:Описание имеющихся сигналов
тревоги

Текст аварийных состоя-
ний на экране

(Сигнал
трево-
ги)

Аварий-
ная сиг-
нализа-
ция

Сбой инициализации инвертора.Неопределенный сбой207400

Неправильный размер инвертора.Инвертор не подходит.209

Утерян файл конфигурации.211

Ошибка конфигурации нагнетания.213
Связь с AA2-X20 прервана.3 повторные ошибки конфигурации

на протяжении 2 часов.
Сигнал тревоги инверто-
ра, тип II

104421

Слабая подача теплоносителя,
утечка хладагента.

2 повторных сигналов тревоги дат-
чика высокого/низкого давления на
протяжении 2,5 часов.

Не сработал датчик дав-
ления

108425

Высокое напряжение для F2120.Фазное напряжение инвертора
слишком высокое. Возникает 3 раза
на протяжении 2 часов или сохраня-
ется на протяжении 1 часа.

Сигнал тревоги инверто-
ра, тип I

114431

Низкое напряжение или отключение
фазы для F2120.

Фазное напряжение инвертора
слишком низкое, ниже 180 В. Возни-
кает 3 раза на протяжении 2 часов
или сохраняется на протяжении
1 часа.

Сигнал тревоги инверто-
ра, тип I

116433

Не хватает по крайней мере одной
фазы компрессора.

Потеря фазы компрессора. Возника-
ет 3 раза на протяжении 2 часов или
сохраняется на протяжении 1 часа.

Сигнал тревоги инверто-
ра, тип I

118435

Слишком высокий ток для инверто-
ра.

Фазное напряжение инвертора
слишком высокое. Возникает 3 раза
на протяжении 2 часов.

Сигнал тревоги инверто-
ра, тип II

124441

Прерывание подачи напряжения к
инвертору

Временный сбой в инверторе. Воз-
никает 3 раза на протяжении 2 ча-
сов.

Сигнал тревоги инверто-
ра, тип II

128445

Входное напряжение слишком низ-
кое (1 фаза).

Слишком низкое напряжение для
F2120.

Ошибка инвертора140467
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Дополнительное оборудование недоступно на неко-
торых рынках.

Труба водного конденсата
Трубы для отвода конденсата, различной длины.

KVR 10-10 F2120
1 м
Часть № 067 549

KVR 10-30 F2120
3 м
Часть № 067 550

KVR 10-60 F2120
6 м
Часть № 067 551
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Габариты
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Уровни звукового
давления
F2120 обычно размещается у стены дома, образуя
направленный источник звука, что может создать

определенные неудобства. Поэтому следует выбрать
для установки место, откуда звуковые помехи сосе-
дям будут минимальны.

На уровень звукового давления влияют стены, кирпи-
чи, перепады высот и т. п., и все эти параметры сле-
дует принимать во внимание как ориентировочные.

2 m

6 m

10 m

L
E
K

2016128F2120

53535353LW(A)Уровень акустической мощности (LWA) согласно EN12102 при значении
коэффициента теплопроизводительности 7 / 45 (номинальное значение)

39393939дБ (A)Уровень звукового давления (LPA) на расстоянии 2 м*

29,529,529,529,5дБ (A)Уровень звукового давления (LPA) на расстоянии 6 м*

25252525дБ (A)Уровень звукового давления (LPA) на расстоянии 10 м*

*Свободное пространство.
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Технические характеристики
IP 24

128F2120 – 1x230V

Отопление
Данные по выходной мощности согласно EN 14511, частичная загрузка1)

7,35 / 2,43 / 3,025,17 / 1,72 / 3,00кВт/кВт/--7/35: мощность / подводимая мощность / коэффициент теплопроизводитель-
ностиEN 14511

5,21/ 1,22 / 4,274,03 / 0,91 / 4,43кВт/кВт/-2/35: мощность / подводимая мощность / коэффициент теплопроизводитель-
ностиEN 14511

5,27 / 1,49 / 3,544,07 / 1,16 / 3,51кВт/кВт/-2/45: мощность / подводимая мощность / коэффициент теплопроизводитель-
ностиEN 14511

3,54 / 0,69 / 5,123,57 / 0,78 / 4,57кВт/кВт/-7/35: мощность / подводимая мощность / коэффициент теплопроизводитель-
ностиEN 14511

3,64 / 0,91 / 4,003,66 / 0,98 / 3,74кВт/кВт/-7/45: мощность / подводимая мощность / коэффициент теплопроизводитель-
ностиEN 14511

Макс.Макс.Наружная темпера-
тура: / тем-ра пода-

чи

Охлаждение

4,69 / 1,70 / 2,763,80 / 1,28 / 2,9735 / 7 CВыходные данные согласно EN 14511ΔT5K
Мощность / подводимая мощность / показатель энергоэффективности EER 5,44 / 1,73 / 3,155,10 / 1,37 / 3,7335 / 18 C

Электрические параметры
230V ~ 50HzНоминальное напряжение

1614Aсреднеквадр.Макс. рабочий ток, тепловой насос
1513Aсреднеквадр.Макс. рабочий ток, компрессор
4540ВтМаксимальная выходная мощность, вентилятор
1616Aсреднеквадр.Плавкий предохранитель

IP24Класс защиты корпуса

Контур хладагента
R410AТип хладагента
2 088Хладагент GWP

СпиральныйТип компрессора
2,62,4кгОбъём

5,435,01tCO2-эквивалент (охлаждающий контур герметически изолирован)

4,5МПаПредельное значение переключателя высокого давления (BP1)

0,7МПаРазность давлений для реле высокого давления
0,12МПаЗначение отсечения для реле низкого давления
0,7МПаРазность давлений для реле низкого давления

Рассол
3 4002 400м3/чМаксимальный поток воздуха

-25 / 43°CМин./макс. температура воздуха, не более
обратный циклСистема оттаивания

Теплоноситель
0,45 (4,5 бар)МПаМакс. давление в системе теплоносителя

0,11 / 0,440,08 / 0,32л/сМин./макс. поток
26 / 65°CМин./макс. температура теплоносителя при непрерывной работе

Внешняя резьба G1 1/4"Соединение подачи теплоносителя F2120

Внешняя резьба G1Гибкий шланг соединения подачи теплоносителя

Размеры и вес
1 2801 130ммШирина
612610ммГлубина

1 1651 070ммВысота с основанием
160150кгМасса (без упаковки)

Разное
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128F2120 – 1x230V

064 136064 134Артикул №
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2016128F2120 – 3x400V

Отопление
Данные по выходной мощности согласно EN 14511, частичная загрузка1)

13,50/4,70/2,8710,13/3,33/3,047,35/2,43/3,025,17/1,72/3,00кВт/кВт/--7/35: мощность / подводимая мощность / коэффициент тепло-
производительностиEN 14511

9,95/2,36/4,227,80/1,79/4,365,21/1,22/4,274,03/0,91/4,43кВт/кВт/-2/35: мощность / подводимая мощность / коэффициент тепло-
производительностиEN 14511

10,41/2,88/3,617,97/2,24/3,565,27/1,49/3,544,07/1,16/3,51кВт/кВт/-2/45: мощность / подводимая мощность / коэффициент тепло-
производительностиEN 14511

5,17/1,01/5,115,17/1,01/5,113,54/0,69/5,123,57/0,78/4,57кВт/кВт/-7/35: мощность / подводимая мощность / коэффициент тепло-
производительностиEN 14511

5,49/1,33/4,145,49/1,33/4,143,64/0,91/4,003,66/0,98/3,74кВт/кВт/-7/45: мощность / подводимая мощность / коэффициент тепло-
производительностиEN 14511

Макс.Макс.Макс.Макс.Наружная темпера-
тура: / тем-ра пода-

чи

Охлаждение

8,10/3,50/2,317,09/2,72/2,614,69/1,70/2,763,80/1,28/2,9735 / 7 CВыходные данные согласно EN 14511ΔT5K
Мощность / подводимая мощность / показатель энергоэффек-
тивности EER

9,26/3,64/2,548,19/2,83/2,905,44/1,73/3,155,10/1,37/3,7335 / 18 C

Электрические параметры
400V 3N ~ 50HzНоминальное напряжение

119,576Aсреднеквадр.Макс. рабочий ток, тепловой насос
108,565Aсреднеквадр.Макс. рабочий ток, компрессор
80684540ВтМаксимальная выходная мощность, вентилятор
13101010Aсреднеквадр.Плавкий предохранитель

IP24Класс защиты корпуса

Контур хладагента
R410AТип хладагента
2 088Хладагент GWP

СпиральныйТип компрессора
332,62,4кгОбъём

6,266,265,435,01tCO2-эквивалент (охлаждающий контур герметически изолиро-
ван)

4,5МПаЗначение отсечки реле высокого давления (BP1)

0,7МПаРазность давлений для реле высокого давления
0,12МПаЗначение отсечения для реле низкого давления
0,7МПаРазность давлений для реле низкого давления

Рассол
4 5004 1503 4002 400м3/чМаксимальный поток воздуха

-25 / 43°CМин./макс. температура воздуха, не более
обратный циклСистема оттаивания

Теплоноситель
0,45 (4,5 бар)МПаМакс. давление в системе теплоносителя

0,19/0,750,15/0,600,11/0,440,08/0,32л/сМин./макс. поток
0,480,380,350,27л/сМинимальный расход при оттаивании (на 100 % скорости насо-

са)

26 / 65°CМин./макс. температура теплоносителя при непрерывной рабо-
те

Внешняя резьба G1 1/4"Соединение подачи теплоносителя F2120

Внешняя резьба G1 1/4"Внешняя резьба G1Гибкий шланг соединения подачи теплоносителя

Размеры и вес
1 2801 130ммШирина
612610ммГлубина

1 1651 070ммВысота с основанием
183177167кгМасса (без упаковки)

Разное
064 141064139064 137064 135Артикул №
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Сезонный коэффициент производительности и Pdesignh F2120 в соответствии с EN 14825

2016128F2120

Сезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

PdesignhСезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

PdesignhСезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

PdesignhСезонный
коэффици-

ент произво-
дительности

Pdesignh

5,05115,05114,8384,805,9Сезонный коэффициент
производительности 35,
среднестатистический кли-
мат (Европа)

3,912,33,912,33,788,33,756,3Сезонный коэффициент
производительности 55,
среднестатистический кли-
мат (Европа)

4,25134,25134,059,34,036,8Сезонный коэффициент
производительности 35,
холодный климат

3,53143,53143,339,83,337,4Сезонный коэффициент
производительности 55,
холодный климат

5,5135,5135,489,25,435,9Сезонный коэффициент
производительности 35,
теплый климат

4,5134,5134,489,24,356,3Сезонный коэффициент
производительности 55,
теплый климат

1)Заявленные значения мощности, включая оттаивание, согласно EN 14511 при параметрах подачи теплоносителя, соответствующих
DT=5 K при коэффициенте 7 / 45.
2)Номинальный поток соответствует DT=10 K при коэффициенте 7 / 45.

Показатель энергоэффективности, умеренный климат

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Модель

SMOSMOSMOSMOМодель модуля управления

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CТемпература

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Класс 1 эффективности изделия для отопления
помещений )

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Класс энергоэффективности системы2)

1 Шкала классов эффективности изделия для отопления помещений: от A++  до G.
2 Шкала классов эффективности системы для отопления помещений: от A+++  до G.

Заявленная эффективность системы учитывает также и контроллер. Если в систему добавлен внешний дополнительный бойлер или
система солнечного отопления, общая эффективность системы должна быть рассчитана заново.
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Рабочая зона
F2120-8 рабочий диапазон
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F2120-12 рабочий диапазон
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F2120-16 / F2120-20 рабочий диапазон
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На непродолжительное время разрешается снижение
рабочей температуры на стороне воды, например,
при запуске.
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Отопление
Выходная мощность и коэффициент
теплопроизводительности при различных
температурах подаваемого теплоносителя
Максимальная выходная мощность во время работы.

F2120-8
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Максимальная и минимальная тепловая мощность
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F2120-16

Максимальная и минимальная тепловая мощность
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Максимальная и минимальная тепловая мощность
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Охлаждение
Выходная мощность при различных
температурах подаваемого теплоносителя
(охлаждение)
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Энергетическая маркировка
Информационный листок

NIBEПоставщик

F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Модель

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CТемпература

A++ / A++A++ / A++A++ / A++A++ / A++Класс эффективности для отопления помещений,
умеренный климат

11,0 / 12,311,0 / 12,38,0 / 8,35,9 / 6,3кВтНоминальная теплопроизводительность (Pdesignh),
умеренный климат

4 502 / 6 5244 502 / 6 5243 409 / 4 5292 544 / 3 472кВт-чЕжегодное потребление энергии для отопления
помещений, умеренный климат

199 / 153199 / 153190 / 148189 / 147%Средняя эффективность отопления помещений за
сезон, умеренный климат

35353535дБУровень шума, LWA в помещении
13,0 / 14,013,0 / 14,09,3 / 9,86,8 / 7,4кВтНоминальная теплопроизводительность (Pdesignh),

суровый климат
13,0 / 13,013,0 / 13,09,2 / 9,25,9 / 6,3кВтНоминальная теплопроизводительность (Pdesignh),

жаркий климат
7 543 / 9 7657 543 / 9 7655 666 / 7 2394 182 / 5 524кВт-чЕжегодное потребление энергии для отопления

помещений, суровый климат
3 153 / 3 8673 153 / 3 8672 241 / 2 7411 452 / 1 939кВт-чЕжегодное потребление энергии для отопления

помещений, жаркий климат
167 / 138167 / 138159 / 130158 / 130%Средняя эффективность отопления помещений за

сезон, суровый климат
217 / 177217 / 177216 / 176214 / 171%Средняя эффективность отопления помещений за

сезон, жаркий климат
53535353дБУровень шума, LWA вне помещения

Данные по энергоэффективности на упаковке
F2120-20F2120-16F2120-12F2120-8Модель

SMOSMOSMOSMOМодель модуля управления

35 / 5535 / 5535 / 5535 / 55°CТемпература

VIКонтроллер, класс
4,0%Контроллер, влияние на энергоэффективность

203 / 157203 / 157194 / 152193 / 151%Эффективность отопления помещений за сезон на
упаковке, умеренный климат

A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++A+++ / A+++Класс эффективности отопления помещений за
сезон на упаковке, умеренный климат

171 / 142171 / 142163 / 134162 / 134%Эффективность отопления помещений за сезон на
упаковке, холодный климат

221 / 181221 / 181220 / 180218 / 175%Эффективность отопления помещений за сезон на
упаковке, теплый климат

Заявленная эффективность системы учитывает также и контроллер. Если в систему добавлен внешний дополнительный бойлер или
система солнечного отопления, общая эффективность системы должна быть рассчитана заново.
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Техническая документация

F2120-8Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Применяемые стандарты
%147ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт6,3PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-2,48COPdTj = -7° CкВт5,5PdhTj = -7° C
-3,80COPdTj = +2° CкВт4,1PdhTj = +2° C
-4,45COPdTj = +7° CкВт2,9PdhTj = +7° C
-5,26COPdTj = +12° CкВт3,3PdhTj = +12° C
-2,48COPdTj = bivкВт5,5PdhTj = biv
-2,34COPdTj = TOLкВт5,7PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-7TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C65WTOLМакс. температура теплоносителя-0,99CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт0,0PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,025POFFВыключенное состояние

кВт0,01PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,025PSBРежим ожидания

кВт0,037PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч2 400Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/чНоминальный поток теплоносителядБ35 / 53LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч3 472QHEЕжегодное потребление энергии

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenКонтактная информация
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F2120-12Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Применяемые стандарты
%148ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт8,3PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-2,39COPdTj = -7° CкВт7,3PdhTj = -7° C
-3,85COPdTj = +2° CкВт4,7PdhTj = +2° C
-4,48COPdTj = +7° CкВт2,9PdhTj = +7° C
-5,30COPdTj = +12° CкВт3,3PdhTj = +12° C
-2,39COPdTj = bivкВт7,3PdhTj = biv
-2,28COPdTj = TOLкВт7,8PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-7TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C65WTOLМакс. температура теплоносителя-0,99CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт0,5PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,025POFFВыключенное состояние

кВт0,007PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,025PSBРежим ожидания

кВт0,037PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч3 400Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/чНоминальный поток теплоносителядБ35 / 53LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч4 529QHEЕжегодное потребление энергии

NIBE Energy Systems – Box 14 – Hannabadsvägen 5 – 285 21 Markaryd – SwedenКонтактная информация
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F2120-16Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Применяемые стандарты
%153ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт12,3PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-2,48COPdTj = -7° CкВт10,9PdhTj = -7° C
-3,96COPdTj = +2° CкВт6,7PdhTj = +2° C
-4,67COPdTj = +7° CкВт5,9PdhTj = +7° C
-5,67COPdTj = +12° CкВт6,5PdhTj = +12° C
-2,48COPdTj = bivкВт10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLкВт11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-7TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C65WTOLМакс. температура теплоносителя-0,99CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт0,7PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,025POFFВыключенное состояние

кВт0,007PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,025PSBРежим ожидания

кВт0,037PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч4 150Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/чНоминальный поток теплоносителядБ35 / 53LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч6 524QHEЕжегодное потребление энергии
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F2120-20Модель

  Воздух—вода

  Вытяжной воздух—вода

  Рассол—вода

  Вода—вода

Тип теплового насоса

  Да         НетНизкотемпературный тепловой насос

  Да         НетВстроенный погружной электротен для дополнительного
нагрева

  Да         НетКомбинированный нагреватель теплового насоса

  Умеренный        Холодный        ТеплыйКлимат

  Умеренная (55° C)        Низкая (35° C)Температура

EN14825 / EN14511 / EN16147 / EN12102Применяемые стандарты
%153ƞsЭффективность отопления помещений за се-

зон
кВт12,3PratedНоминальная теплопроизводительность

Заявленный коэффициент теплопроизводительности для отопления поме-
щений при неполной нагрузке и наружной температуре Tj

Заявленная мощность для отопления помещений при неполной нагрузке и
наружной температуре Tj

-2,48COPdTj = -7° CкВт10,9PdhTj = -7° C
-3,96COPdTj = +2° CкВт6,7PdhTj = +2° C
-4,67COPdTj = +7° CкВт5,9PdhTj = +7° C
-5,67COPdTj = +12° CкВт6,5PdhTj = +12° C
-2,48COPdTj = bivкВт10,9PdhTj = biv
-2,40COPdTj = TOLкВт11,6PdhTj = TOL
-COPdTj = -15° C (если TOL <-20° C)кВтPdhTj = -15° C (если TOL <-20° C)

°C-10TOLМин. температура наружного воздуха°C-7TbivБивалентная температура
-COPcycЭффективность в периодическом режимекВтPcychМощность в циклическом режиме

°C65WTOLМакс. температура теплоносителя-0,99CdhКоэффициент снижения эффективности

Дополнительный нагревПотребляемая мощность в режимах, отличающихся от активного
кВт0,7PsupНоминальная теплопроизводительностькВт0,025POFFВыключенное состояние

кВт0,007PTOРежим выключенного термостата
ЭлектрическаяТип подводимой энергиикВт0,025PSBРежим ожидания

кВт0,037PCKРежим подогревателя картера

Другие пункты
м3/ч4 150Номинальный поток воздуха (воздух—вода)ПеременныйУправление мощностью
м3/чНоминальный поток теплоносителядБ35 / 53LWAУровень акустической мощности, в помеще-

нии / вне помещения
м3/чПоток рассола в тепловых насосах «рассол—во-

да» или «вода—вода»
кВт-ч6 524QHEЕжегодное потребление энергии
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Электрическая схема
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3X400V
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Таблица перевода

ПереводАнглийский

2 раза2 times
Четырехходовой клапан4-way valve
Аварийная сигнализацияAlarm
Датчик температуры окружающей средыAmbience temp
ДоBefore
черныйBlack
голубойBlue
коричневыйBrown
Нагнетательный насосCharge pump
СвязьCommunication
Коммуникационный входCommunication input
КомпрессорCompressor
ПодключеноConnected
УправлениеControl
Нагреватель компрессораCrank case heater
Нагреватель поддона для сбора конденсатаDrip tray heater
Фильтр ЭМСEMC filter
Испаритель, датчик температурыEvaporator temp.
Внешняя связьExternal communication
Внешний нагревательExternal heater (Ext. heater)
ВентиляторFan
Скорость вентилятораFan speed
ФерритFerrite
Жидкостная линия, датчик температурыFluid line temp.
Фильтр гармоникHarmonic filter
ОтоплениеHeating
Кабель нагрева для комплекта KVRHeating cable for KVR kit
Реле высокого давленияHigh pressure pressostat
gn/ye (зеленый/желтый)gn/ye (green/yellow)
серыйgrey
Внутрикомнатный модуль.Indoor module
Компрессор заблокированKPR block
Реле низкого давленияLow pressure pressostat
Главный расширительный клапанMain Exp. valve
ПитаниеMain supply
Следующее устройствоNext unit
Расширительный клапан EVI (с усовершенствованным
впрыском пара)

EVI Exp. valve

Вкл./Выкл.On/Off
НеобязательноOption
ОранжевыйOrange
Наружный модульOutdoor module
PCBA TCBPCBA TCB
Предыдущее устройствоPrevious unit
RCBO для комплекта KVRRCBO for KVR kit
КрасныйRed
ЗаменитьReplace
Возвратная линия, датчик температурыReturn line temp.
Линия потока, датчик температурыSupply line temp.
Ввод питания/напряжениеSupply voltage
ТарифTariff
Датчик температуры, нагретый газTemperature sensor, Hot gas
Датчик температуры, всасываемый газTemperature sensor, Suction gas
ФиолетовыйViolett

NIBE F2120Раздел 11 | Технические данные68



ПереводАнглийский

БелыйWhite
сWith
желтымYellow
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